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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2067. 

Einleitung 
Diese Richtlinie umfasst die Berechnung des Ener-
gieaufwands der Nutzenübergabe bei Anlagen zur 
Trinkwassererwärmung. Die in dieser Richtlinie 
enthaltenen Berechnungsverfahren und Richtwerte 
dienen in Verbindung mit VDI 2067 Blatt 12 der 
objektbezogenen Berechnung des Energieaufwands 
für Nutzen und Nutzenübergabe. Bei einer Kosten-
berechnung nach VDI 2067 Blatt 1 sind zusätzlich 
die Energieaufwände für die (Heiz-)Wärmever-
teilung und Wärmeerzeugung zu berücksichtigen. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für Trinkwassererwärmungs-
anlagen (siehe u. a. DIN 1988, DIN 4708-1 und -2 
sowie DVGW W 551) in Gebäuden. Sie dient der 
Ermittlung des Energie-, Wasser- und Hilfsener-
gieaufwands für die Nutzenübergabe. 

Wichtiger Hinweis 
Zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene 
ist VDI 6023 Blatt 1 einzuhalten. 
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