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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe so-
wie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind 
im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4645. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age in data processing systems and translation, ei-
ther of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as further 
information, if applicable, can be accessed on the In-
ternet at www.vdi.de/4645. 

Einleitung 
Die Technik der Wärmepumpe, elektrisch oder mit 
Gas betrieben, bietet erhebliches Potenzial zur Ver-
ringerung von Primärenergieverbrauch und CO2-
Emissionen im Gebäudesektor. Wärmepumpen 
werden eine dominierende Technik auf dem Hei-
zungsmarkt werden. Umso wichtiger sind eine kor-
rekte Planung und Dimensionierung sowie die sorg-
fältige Installation und der optimale Betrieb. Die 
vorliegende Richtlinie soll hierzu Hilfestellung ge-
ben. 
Sie behandelt die für die Planung von Wärmepum-
penanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern erfor-
derlichen Schritte von der Voruntersuchung/Kon-
zepterstellung bis zur Detailplanung. Sie gibt Hin-
weise 
• zu empfohlenen hydraulischen Schaltungen, 
• zur Dimensionierung von Anlagenkomponen-

ten, 
• zur Dokumentation, 
• zur Inbetriebnahme der Anlage und Unterwei-

sung des Betreibers und auch 
• zu Kostenbetrachtungen. 
Im Anhang sind Checklisten und Beispiele zur Un-
terstützung der Vorgehensweise bei der Planung 
enthalten. 

 
Introduction 
The technology of the heat pump provides consider-
able potential for the reduction of primary energy 
consumption and CO2 emissions in the building sec-
tor. Heat pumps will become a dominant technology 
in the heating market. This makes correct planning 
and dimensioning as well as careful installation and 
optimal operation much more important. The pre-
sent standard is to provide assistance with this.  
 
 
It deals with the steps necessary for the planning of 
heat pump systems in single and multi-family 
houses from the preliminary examination/concept 
preparation to the detailed planning. It provides 
notes 
• on recommended hydraulic circuits, 
• on the dimensioning of system components,  

 
• on the documentation, 
• on the commissioning of the system and in-

structing of the owner/operator, and also 
• on cost considerations. 
In the Annex, there are checklists and examples to 
support the way of proceeding in planning. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie wird bei der Planung und Errichtung 
von Heizungsanlagen für kleine und mittlere Wohn-
gebäude oder Gebäude mit wohnähnlicher Nutzung, 

 
1 Scope 
The standard is applied to the planning and con-
struction of heating systems for small and medium-
sized residential buildings or buildings with a 
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bei denen eine Wärmepumpe zum Einsatz kommen 
soll, angewendet. 
Es werden schwerpunktmäßig Anlagen mit 
elektrisch angetriebenen Wärmepumpen zur Raum-
heizung und Trinkwassererwärmung behandelt. 
Auch das sinnvolle Zusammenwirken mit anderen 
Anlagenbauteilen, wie weiteren Wärmeerzeugern, 
Wärmespeicherung, -verteilung und -übergabe, 
wird betrachtet. 

 

similar use, in which a heat pump is to be deployed. 

Primarily systems with electrically driven heat 
pumps for space heating and domestic hot water 
heating will be dealt with. Also, meaningful interac-
tion with other system components, such as further 
heat generators, heat storage tanks, heat distribution, 
and transfer systems, is looked at. 
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