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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2089. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/2089. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für wärme-/heiztechnische, 
raumlufttechnische, sanitärtechnische und elektro-
technische Anlagen in öffentlich genutzten Hallen-
bädern. Sie gilt sowohl für Neubauten als auch für 
die Modernisierung bestehender Anlagen. 
Diese Richtlinie dient Planern der technischen Ge-
bäudeausrüstung (TGA) und Betreibern von Hallen-
bädern als Planungs- und Entscheidungsgrundlage. 
Sie enthält Auslegungswerte und praxisbezogene 
Hinweise. 

 
1 Scope 
This standard applies to thermal/heating, ventila-
tion, sanitary and electrical installations in publicly 
used indoor swimming pools. It applies to new 
buildings as well as to the modernisation of exist-
ing facilities. 
This standard serves as a planning and decision-
making basis for planners of technical building 
equipment and operators of indoor swimming 
pools. It contains design values and practical in-
formation. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung 

in Gebäuden 
DIN EN 12207:2017-03 Fenster und Türen; Luft-

durchlässigkeit; Klassifizierung; Deutsche Fas-
sung EN 12207:2016 

DIN/TS 12831-1:2020-04 Verfahren zur Berech-
nung der Raumheizlast; Teil 1: Nationale Er-
gänzungen zur DIN EN 12831-1 

DIN/TS 18599-12:2021-04 Energetische Bewertung 
von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und 
Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung; 
Teil 12: Tabellenverfahren für Wohngebäude 

VDI 4700 Blatt 1:2015-10 Begriffe der Bau- und 
Gebäudetechnik 

VDI 6022 Raumlufttechnik, Raumluftqualität 
VDI 6023 Hygiene in Trinkwasser-Installationen 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN 4108 Thermal insulation and energy economy 

in buildings 
DIN EN 12207:2017-03 Windows and doors; Air 

permeability; Classification; German version 
EN 12207:2016 

DIN/TS 12831-1:2020-04 Method for calculation 
of the room heat load; Part 1: National addition 
to DIN EN 12831-1 

DIN/TS 18599-12:2021-04 Energy efficiency of 
buildings; Calculation of the net, final and pri-
mary energy demand for heating, cooling, venti-
lation, domestic hot water and lighting; Part 12: 
Tabulation method for residential buildings 

VDI 4700 Part 1:2015-10 Terminology of civil 
engineering and building services 

VDI 6022 Ventilation and indoor-air quality 
VDI 6023 Hygiene in drinking-water supply sys-

tems 
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